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POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24 59-220 Legnica

e-mail: laboratorium(@psse.lca.pl

Sekcja Badan Fizykochemicznych tel. (76) 72 45 332
Sekcja Probobiorcow i Orzecznictwa tel. (76) 72 45 316

Legnica, dnia 22 luty 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 69/S/SBM-w/21

Klient:

Probka / probki pobrana przez:

Prébka / probki pobrane wg:

Nr zlecenia / umowy:

Nr protokotu pobrania probki / probek:

Badana probka / probki:

Cel badania:

Data pobrania probki / probek:

Data przyjgcia probki / probek:

Data rozpoczecia badan:

Data zakonczenia badan:

Stan probki / probek:

Sposéb dostarczenia probki / probek:

Gmina Chojnéw, Gminny Zakltad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. Fabryczna 1,

59-225 Chojnéw

Pracownika Sekcji Probobiorcoéw 1 Orzecznictwa PSSE

w Legnicy

PN-EN ISO 19458:2007 (metoda akredytowana)

ADM/03/2021/9052
37/PRB/21/S
woda przeznaczona do spozycia

obszar regulowany prawnie (Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. Dz. U. 2017,
poz. 2294)

17 luty 2021 roku
17 luty 2021 roku
17 luty 2021 roku
20 luty 2021 roku

bez zastrzezen

torba termoizolacyjna z wkladami chlodzacymi
+ monitoring temperatury

W trakcie realizacji badan nie wystgpily zadne szczegélne okolicznosci moggce wplyngé na wynik konicowy badania.
Wyniki odnoszq sie wylgcznie do badanych prébek.
Sprawozdanie z badan nie moze byc powielane inaczej jak tylko w calosci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

F-02/PJ-11 edycja 08 z dnia 19.07.2019 roku

strona 1/2



POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica '

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 69/S/SBM-w/21

Wyniki badan mikrobiologicznych:

Numer prébki nadany przez pobierajacego 37/3/8
Kod prébki nadany w Oddziale Laboratoryjnym | 69/S/SBM-w/21
Miejsce pobrania prébki Przepompownia Rokitki, kran przy umywalce
Dopuszezalne wartosci
Badana cecha : Zdrf)&::p:!:;;m\:?eijxégzt::ody
Lo, i dokument odniesienia Jednostka miary | Wynik badania 5 opiyvie prves Yo

z dnia 7 grudnia 2017 r.
Dz. U. 2017, poz. 2294)

Ogo6lna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22 °C

. bez nieprawidlowych
1. | PN-EN ISO 6222:2004 Metoda plytkowa (posiew wglebny), jtk Vw1 ml 0

zmian
czas inkubacji (68+4) h, pozywka- agar z ekstraktem drozdzowym
Liczba Escherichia coli .
2. " | itk Vw100 ml 0 0
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
i kterii i i ;
3 Liczba bal i grupy coli ) . itk ' w 100 ml 0 09
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
Li ] ak ' .
&, czba enterokokdéw katowych ) . itk P w 100 ml 0 0
PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej
Liczba Clostridium perfringens Yacznie z przetrwalnikami ; '
g, prgrngasiy P jtk V' w 100 ml 0 0

PN-EN ISO 14189:2016-10 Metoda filtracji membranowej

1) jtk — jednostka tworzaca kolonie

2) zaleca si¢ aby ogblna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:
-100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej
=200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta

3) dopuszcza sig¢ pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykona¢ badanie
parametru E.coli i enterokoki, w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia

Sporzadzit: ~ Osoba autoryzujgca wyniki badan: Zatwierdzit:

Asystent w Sekeji
Badan Mikrobiologicznych
/ ] Y, Htor-S
mgr Dorota Hereda mgr Dorota Hereda > 2 [te bl
: ....t"_? O 2.2l Ar
Otrzymuja: _
1. Klient -2 egz. .
2. Oddziat Laboratoryjny PSSE w Legnicy - 1 egz.
KONIEC
Klient ma prawo skladaé opinie dotyczqgce wspdlpracy z Laboratorium wypelniajg imowq ankietg dostgpng w punktach przyjmowania pribek i w kancelarii.
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