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Legnica, dnia 24 lutego 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 31/S/SBCh-w/21

Klient:

Probka / probki pobrana przez:

Prébka / probki pobrane wg:

Nr zlecenia / umowy:

Nr protokotu pobrania probki / probek:

Badana prébka / prébki:

Cel badania:

Data pobrania probki / probek:
Data przyjecia probki / probek:
Data rozpoczgcia badan:
Data zakonczenia badan:

Sposob dostarczenia probki / probek:

Stan probki / probek:

Gmina Chojnéw, Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chojnowie
59-225 Chojnéw, ul. Fabryczna 1

pracownika Sekcji Probobiorcow i Orzecznictwa PSSE
w Legnicy

PN-ISO 5667-5:2017-10 (metoda akredytowana)
ADM/03/2021/9052

37/PRB/21/S

woda przeznaczona do spozycia

wykorzystanie wynikéw w obszarze regulowanym prawnie
(Rozporzadzenie M.Z. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi z 07.12.2017 r. Dz.U.2017, poz.2294)

17 lutego 2021 roku
17 lutego 2021 roku
17 lutego 2021 roku
19 lutego 2021 roku

torba termoizolacyjna z wkiadami chlodzacymi +
monitoring temperatury

bez zastrzezen

Probka w laboratorium przed badaniami przechowywana byta zgodnie z PN-EN ISO 5667-3:2018-08

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji PCA
nr AB 636 oraz wyniki badan nieakredytowanych.
Badanie nieakredytowane niespelniajace wymagan normy akredytacyjnej
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 zostalo oznaczone znakiem ,,(NN)”.

W trakcie realizacji badan nie wystgpily zadne szczegdine okolicznosci mogqgce wplyngé na wynik koricowy badania.

Wyniki odnoszq si¢ wylgcznie do badanych probek.

Sprawozdanie z badan nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 31/S/SBCh-w/21

Wyniki badan fizykochemicznych:

Numer prébki nadany przez pobierajacego 37/1/S
Kod prébki nadany w Oddziale
Lalitsstorm 27/S/SBCh-w/21
- . . Stacja Uzdatniania Wody — Okmian
Miejsce pobrania prébki: J y y
kran
Badana cecha . . . Dopuszczalne wartosci
R d. MZ w wie jak wod
kg i dokument odniesienia Jednostka miary Wynik badania I il o L L3
Dz.U.2017, poz.2294)
Barwa
3 1) Akceptowalna przez konsumentdw
; : < : : ; ;
1. PNt-de g.o 7887:2012 + Ap1:2015-06 mg/dm” Pt 5 i bez nieprawidiowych zamian
me a
‘e Akceptowalna przez konsumentow
Met 2 P P
2. ¢tnosc ‘ NTU 0,13+0,01 ) i bez nieprawidlowych zmian,
PN-EN150:7027-1:2016-09. Zalecany zakres wartogci do 1,0
PH (temperatura pomiaru 22,2 °C) _ 4+0102 _
3. PN-EN ISO 10523:2012 7.8 0,1 6,5-9,5
Przewodno$¢ elektryczna
(temperatura pomiaru 21,4°C, korekta za pomocg 2
4. urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury I-leJlJf cm 287+4 ) 2500
do temperatury 25,0 °C)
PN-EN 27888:1999
(NN) Zapach/ Brak zapachu
5. | Obecnosé obcego zapachu & odbiegajacego od AkFebP“’“_’a'“Y Broee ko";”“‘?““’w
PN-EN 1622:2006 Zalgcznik C normy 1-DEZ RIEPrAWIROWYCIL 2MIAT,
Metoda jakosciowa Temp. wody 22,8°C
(NN) Smak/ Brak smaku
6. | Obecno$c¢ obcego smaku ) = odbiegajacego od AkF;Pto“falny s k"“;“m?"“’“’
PN-EN 1622:2006 Zalacznik C normy l'beznicprawldlawych:ziman
Metoda jakosciowa Temp. wody 22,8°C
1)  granica oznaczania iloSciowego badanej cechy
2)  wynik wraz z niepewnoscia rozszerzona; podana niepewno$¢ rozszerzona wynika z niepewnoéci standardowej pomnozonej przez wspolczynnik
rozszerzenia k=2, ktory dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufniosci w przyblizeniu 95%; niepewno$¢ obejmuje rowniez skladowa wynikajaca
z pobierania probek
3)  Warunki wykonania badan sensorycznych:

F-02/PJ-11 edycja 08 z dnia 19.07.2019 roku

- probke pobrano: 17.02.2021 r./godz.9'"- 9"
- probke dostarczono do Sekcji Badan Fizykochemicznych: 17.02.2021 r./godz.13"
- badanie sensoryczne zapachu rozpoczeto: 18.02.2021 ./ godz.10®  zakoniczono: 18.02.2021 r./ godz.12*
( z uwagi na obecno$¢ w probee chloru przed ocena zapachu, probke poddano dechloracji roztworem tiosiarczanu sodu )
- badanie sensoryczne smaku rozpoczeto: 19.02.2021 r./godz. 10°  zakoniczono: 19.02.2021 r./ godz.11*

strona 2 /3



POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 31/S/SBCh-w/21

Wyniki badari i pomiaréw wykonanych w miejscu pobrania prébki przez Sekcje Probobiorcow i Orzecznictwa:

Kod pr6bki nadany przez pracownika
Sekeji Probobiorcéw i Orzecznictwa

37/1/8

Badana cecha ; r . Dopuszczalne wartosci
Lp. : ST Jednostka miary Wynik badania  Siisporsafionte W2, w apoemis Wonte Wil
i dokument odniesienia preezmacannej do sposs 8 puc k Eﬁ‘z; 207.12.2017
Chlor wolny 5 N
1. | PB-PRB-01 edycja 06 z dnia 04.04.2019 roku — mg/dm 0,28 £ 0,05 0,3
metoda spektrofotometryczna
Temperatura 0 1)
: + -
2 PB-PRB-02 edycja 02 z dnia 21.05.2014 roku C 10,2+0,1

1) wynik wraz z niepewnoécig rozszerzong; podana niepewnos¢ rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolczynnik
rozszerzenia k=2, ktéry dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%
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m inz, Marzena Kania

Sporzadzit: Osoba autoryzujaca wyniki
badan fizykochemicznych:

Starszy asystent w Sekeji

Otrzymuja:
1. Klient -2 egz.
2. Oddziat Laboratoryjny PSSE w Legnicy - 1 egz.

Badai Fizykochemicznych

ML

mgr inz. Marzena Kania

|

F-02/PJ-1

KONIEC

Osoba autoryzujaca wyniki
badar i pomiaréw wykonanych
w miejscu pobrania probki:

Kierownik Sekcji
Prébobiorcéw i Orzecznictwa

il
. Krzysztof Lech

Zatwierdzil:

Klient ma prawo skiada¢ opinie dotyczqgce wspélpracy = Laboratorium wypelniajge anonimowg ankiet,
dostepng w punktach przyjmowania prébek i w kanoea'ari{q ¥ £
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