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POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24 59-220 Legnica

N R —
{////‘//—-\\\\ 3" e-mail: | sse.legnica@sanepid.gov.pl
L A BADANIA Kierownik Oddziatlu Laboratoryjnego tel. (76) 7245 330 Sckcja Badai Mikrobiologiczaych tel. (76) 72 45325
mmn : Sekcja Baduh Fizykochemicanych tel. (76) 7245332 Sekefa Prabobiorcow | Orzecznictwa tel. (76) 72 45 316
AB 636
- ; Legnica, dnia 25 listopada 2022 roku
11515
{ ’@&QAWOZDANIE Z BADAN nr 463/S/SBM-w/22
Klient (K): Gmina Chojnéw, Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej

Prébka / prébki pobrane przez:

Probka / probki pobrane wg:

Nr zlecenia / umowy:

Nr protokotu pobrania probki / probek:

Badana probka / probki (K):
Cel badania (K):

Data pobrania prébki / probek:
Data przyjecia probki / probek:
Data rozpoczgcia badan:

Data zakonczenia badan:

Sposéb dostarczenia probki / probek:

Stan probki / probek:

i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnéw

Pracownika Sekcji Probobiorcow i Orzecznictwa PSSE
w Legnicy

PN-EN ISO 19458:2007 (metoda akredytowana)
ADM/01/2022/9052

314/PRB/22/S

woda przeznaczona do spozycia

przedlozenie wynikow jednostce kontrolujacej

22 listopada 2022 roku

22 listopada 2022 roku

22 listopada 2022 roku

25 listopada 2022 roku

pojemnik z oddziatu laboratoryjnego,

torba termoizolacyjna: P-07-PRB/k z wkiadami
chlodzacymi + monitoring temperatury: M-06-PRB/w,s,k

bez zastrzezen

W sprawozdaniu z badain dane pozyskane od klienta zostaly oznaczone znakiem (K)

W trakcie realizacji badan nie wystgpily zadne szczegdlne okolicznosci mogqce wplyngé na wynik/rezultat koricowy

badania.

Wyniki/rezultaty odnoszq sig wylgcznie do badanych probek.

Sprawozdanie z badah nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w caloscei.

Klient ma prawo do reklamacji w ciqgu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY

ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 463/S/SBM-w/22

Dane dotyczgce probki:

Numer prébki nadany przez

el 314/2/S
pobierajacego
Kod pr(')bkl_nadany w Oddziale 463/S/SBM-w/22
Laboratoryjnym

Miejsce pobrania probki (K)

Komora redukeyjna- Osetnica, zawor przy rurze

Wyniki/ rezultaty badan fizykochemicznych / mikrobiologicznych:

Dopuszczalne
Wynlkf waﬂ0$Cl -
(Rozporzadzenie Ministra
Lp. . Badana Cec:ha_ . JedI?OStka reZUItat Zdrowia w sprawie jakosci
1 dokument odniesienia miary T Yoy prkACEONe).
badania do spozycia przez ludzi
z dnia 7 grudnia 2017 r.
Dz. U. 2017, poz. 2294)
Ogolna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22 °C — 6 bez nieprawidlowych
1.| PN-EN ISO 6222:2004 Metoda plytkowa (posiew wglgbny), _Itk “w 1 ml 2;17] 3)4) e )
czas inkubacji (68+4) h, pozywka-agar z ekstraktem drozdZzowym 2
Licz akterii grupy coli .
2. b bakisnl grupy col) ) | itk w 100 ml 0 09
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
Liczba Escherichia coli .
3. . | jtk® w 100 ml 0 0
PN-EN [SO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
1) wynik ilo§ciowego badania jest wartos$cig wielkosci mierzonej wyrazong liczba i jednostka miary wraz z niepewnoscia pomiaru; rezultat oznacza
warto$¢ ponizej dolnej lub powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody
2) jtk — jednostka tworzaca kolonig
3) podana rozszerzona niepewnos¢ pomiaru zostala oszacowana zgodnie z norma PN-EN ISO 19036 i1 jest oparta na niepewno$ci standardowej
pomnozonej przez wspolczynnik rozszerzenia k = 2, co daje poziom ufnosci okolo 95 %. Oszacowana niepewnos¢é uwzglednia etap pobierania
probki
4) zgodnie z PN-EN ISO 8199:2019-01 ,,0szacowana liczba w badanej objgtosci”
5) zaleca sig aby ogolna liczba mikroorganizmow nie przekraczala:
-100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej
-200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta
6) dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykona¢ badanie

parametru E.coli i enterokoki. w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 463/S/SBM-w/22

Wyniki/rezultaty badari i pomiaréw wykonanych w miejscu pobrania probki przez Sekcje Probobiorcéw i Orzecznictwa:

Kod probki nadany przez pracownika 314/2/S
Sekcji Probobiorcéw i Orzecznictwa
. Dopuszczalne wartosci
Wynlkf (Roonrzadzepig Ministra Zdrowia
Lp Bada.l'la CeCha Jednostka rezu]tat w sprawie jakosci wody
. i « . . . przeznaczone
i dokument odniesienia miary e—— do spotycis prasz s
adania Dz U_ 2017, poz 2294)
Chlor wolny 2
)
1. | PB-PRB-01 edycja 07 z dnia 28.02.2022 roku mg/dm? <0,10 0,3
na podstawie testu odczynnikowego z DPD
2. | Temperatura probki 50 94+04% s
PB-PRB-02 edycja 03 z dnia 28.02.2022 roku

1) wynik ilociowego badania jest wartodcia wielkosci mierzonej wyrazong liczbg i jednostkq miary wraz z niepewnoscia pomiaru; rezultat
oznacza warto$¢ ponizej dolnej lub powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody

2) granica oznaczania ilosciowego badanej cechy

3)  wynik wraz z niepewnoscia rozszerzona; podana niepewnosé rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik
rozszerzenia k=2, ktory dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufno$ci w przyblizeniu 95%

Sporzadzit: Osoba autoryzujaca Osoba autoryzujaca wyniki/ Zatwierdzit:
wyniki/rezultaty badan rezultaty badan i pomiaréw
mikrobiologicznych: wykonanych w miejscu

Miodszy Asystent w Sekeji pobrania prébki:

L}- Badait Mikrobiologicznych Kierownik w Sekeji Probobiorcow

i Orzecznictwa

(] -~ \ 7 - /? /_? .‘ . c

N AL } J(/{ r Oc L e &
mgr Judyta Sajdak mer inz Anna Owczarek mgr inZ. Krzysztof Lech ' [irt

25 . M. ROE (1.

Otrzymuja:

1. Klient -2 egz.

2. Oddziat Laboratoryjny PSSE w Legnicy - | egz.

KONIEC

Klient ma prawo skladat¢ opinie dotyczqce wspdlpracy z Laboratorium wypelniajge anonimowgq ankiety dostgpng w punktach przyjmowania prébek i w kancelarii.
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POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24 59-220 Legnica

- -
£ /‘/% <
i) \‘\ 7 E i
/’f/}, f',—\\ \‘\\‘\ BADANIA e-mail: lab.psse.legnica@@sanepid.gov.pl
&y i i e Kierownik Oddzialu Laboratoryjnego tel. (76) 72 45 330 Sekcja Badan Fizykochemicznych tel. (76) 72 45 332
AB 636 Sekeja Badan Mikrobiologicznych tel. (76) 72 45325 Sekcja Probobiorcow i Orzecznictwa tel, (76) 7245 316
6
_ Legnica, dnia 25 listopada 2022 r.
(518
1

{ SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 239/S/SBCh-w/22

Klient (K):

Probka / probki pobrana przez:

Probka / probki pobrane wg:

Nr zlecenia / umowy:

Nr protokotu pobrania probki / probek:

Badana probka / probki (K):
Cel badania (K):

Data pobrania probki / probek:
Data przyjecia probki / probek:
Data rozpoczgcia badan:
Data zakonczenia badan:

Sposdb dostarczenia probki / probek:

Stan probki / probek:

Gmina Chojnow, Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chojnowie
59-225 Chojndéw, ul. Fabryczna 1

pracownika Sekcji Probobiorcéw i Orzecznictwa PSSE
w Legnicy

PN-ISO 5667-5:2017-10 (metoda akredytowana)
ADM/01/2022/9052

314/PRB/22/S

woda przeznaczona do spozycia

wykorzystanie wynikow w obszarze regulowanym prawnie
(Rozporzadzenie M.Z. w sprawie jako$ci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi z 07.12.2017 r. Dz.U.2017, poz.2294)

22 listopada 2022 roku
22 listopada 2022 roku
22 listopada 2022 roku
25 listopada 2022 roku

Torba termoizolacyjna P-07-PRB/k z wktadami chlodzacymi
Rejestrator temperatury M-06-PRB/w, s,k

bez zastrzezen

Probka w laboratorium przed badaniami przechowywana byta zgodnie z PN-EN ISO 5667-3:2018-08

Niniejsze sprawozdanie z badai zawiera wyniki/rezultaty badan objgte zakresem akredytacji PCA
nr AB 636 oraz wyniki/rezultaty badan nieakredytowanych (N).

W sprawozdaniu z badan dane pozyskane od klienta zostaly oznaczone znakiem (K)

W trakcie realizacji badas nie wystgpily zadne szczegdlne okolicznosci moggce wplyngé na wynik/rezultat koncowy badania.

Wyniki/rezultaty odnoszg si¢ wylqeznie do badanych prébek.

Sprawozdanie z badan nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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POWIATOWA STACIJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY

ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 239/S/SBCh-w/22

Dane dotyczgce probki:

Numer prébki nadany przez pobierajacego

314/2/S

Kod prébki nadany w Oddziale Laboratoryjnym

256/S/SBCh-w/22

Miejsce pobrania probki (K):

Komora redukeyjna Osetnica— zawdr przy rurze

Wyniki/rezultaty badari fizykochemicznych:

Dopuszezalne warto$ci

Lp. ‘ Badana cec‘ha‘ . J edn‘ostka Wymk/:-f:.zl:ltat Wl s e P R
i dokument odniesienia miary badania preeznaczonej do spodycia praez ludzi 207.12 2017
z. L2 . poz 2264)
! BaI:WEl‘ : : m I,:de Pt <5 2) Akceptowalna przez konsumentow
+ | PN-ENISO 7887:2012 + Ap1:2015-06 & i bez nieprawidlowych zmian
metoda D
£r Akceptowalna przez konsumentow
5 MQtI‘lO‘SC NTU 0,24 + 0,06 3) i bez nieprawidlowych zmian.
PR-EN 150 7027-12016-09 Zalecany zakres wartosci do 1.0
pH (temperatura pomiaru 22 4°C) o 3) .
3. | PNCENISO 10323:2012 6.74 £ 0,18 6,5—9,9
Przewodno$¢ elektryczna
4. (temperatura pomiaru 22 4°C, korekta za pomocy urzadzenia LLS;"’CIH 250 4+ 1 0 3) 2500
do komp ji wplywu temperatury do temperatury 25,0 °C)
PN-EN 27888:1999
(N) Zapach/ .
5. | Obecnos¢ obcego zapachu Y - BNZ ¥ & Akceptowalny przez konsumentow
PN-EN 1622:2006, Zalacznik C Akceptowalny i bez nieprawidlowych zmian
Metoda jakosciowa
(N) Smak/ :
6. | Obecno$é obcego smaku ¥ - BNZ™ | Akeeptowalny przez konsumentow
PN-EN 1622:2006, Zalgcznik C Akceptowalny i bez nieprawidlowych zmian
Metoda jakosciowa
1} wynik ilosciowepo badania jest wartoseia wielkosel mierzone) wyrazong liczbg i jednostka miary wraz # niepewnoscig pomiaru. Rezultat oznacza wartosé ponmizej dolney
lub powyzej gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody
2)  granica oznaczania ilosciowego badanej cechy
3)  wynik wraz z niepewnodcig rozszerzona; podana niepewnosé rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolezynnik
rozszerzenia k=2, ktory dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%: niepewnos¢ obejmuje rowniez skladowa wynikajaca
z pobierania probek
4)  informacje dot. warunkéw prowadzenia badan — do weladu w laboratorium
5)  BNZ —bez nieprawidlowych zmian
6)  stwierdzono przez laboratorium
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 239/S/SBCh-w/22

Wyniki/rezultaty badaii i pomiaréw wykonanych w miejscu pobrania prébki przez Sekcje Prébobiorcéw i Orzeczniciwa:

Kod probki nadany przez pracownika
Sekeji Probobiorcow i Orzecznictwa 31472/8

Dopuszczalne wartosci

Badana cecha ; Wynik/rezultat O e gl o rar
e i dokument odniesienia Jednostkamiary | "hogania D | et dg o e +07 1 07
Chlor wolny ,
1. | PB-PRB-0I edycja 07 z dnia 28.02. 2022 roku —na mg/dm3 <0,10 ) 0,3

podstawie testu odczynnikowego z DPD; metoda
spektrofotomeltryczna

Temperatura 0 4 3)
; + 0,4 —
2. | pp-pRB-02 edycja 03 z dnia 28.02.2022 roku C %, 7

1) wynik ilosciowego badania jest wartoscia wielkosci mierzonej wyrazong liczbg i jednostka miary wraz z nicpewnos$cia pomiaru. Rezultat oznacza
wartos¢ ponizej dolnej lub powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody

2)  granica oznaczania ilosciowego badanej cechy

3)  wynik wraz z niepewnoscia rozszerzona; podana niepewnos¢ rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolczynnik
rozszerzenia k=2, ktory dla rozktadu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%

Sporzadzil: Osoba autoryzujgca Osoba autoryzujgca wyniki/rezultaty Zatwierdzit:
wyniki/rezultaty badan badan i pomiaréw wykonanych
fizykochemicznych: w miejscu pobrania probki:

" ) Starszy asystent w Sekeji Badan Kierownik Sekeji

N 1/ ' Fizykochemicznych thnhiory i Orzgeznictwa -f//’ x ROl
[ Ih LAOAIA L - i 4 A Y n
| oune IMYoUAL 7 SIS

mgr inz Marzena Kania mgr inz. Marzena Kania mgr inz. Kizysztof Lech 5 M eCOE2,
Otrzymuja:

1. Klient -2 egz.
2, Qddzial Laboratoryjny PSSE w Legnicy - | egz.

KONIEC

Klient ma prawo sklada¢ opinie dotvezgee wspdlpracy = Laboratorium wypelniajge anonimowg ankietg dostepng w punktach prayjmowania probek i w kancelari.

F-02/PJ-11 edycja 11 z dnia 19.07.2022 roku strona 3/3







