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{-\\\\\:/_///'} P CA POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
g 2 | M W LEGNICY
M . ul. Mickiewicza 24 59-220 Legnica
NN ©
Gl TN BADANIA ¢-mail: lab.psse.legnica@sancpid.gov.pl
QA Kierownik Oddziahs Laboratoryjnego tel. (76) 72 45 330 Sekeja Badan Fizykochemicznych tel. (76) 72 45 332
AB 636 Sekcja Badai Mikrobiologicznych tel. (76) 72 45 325 Sekeja Probobiorcow | Orzecznictwa tel, (76) 7245 316
Legnica, dnia 29 sierpnia 2022 r.
:/V? / SP!;(AWOZDANIE Z BADAN nr 169/S/SBCh-w/22
Klient (K): \ [{ Gmina Chojnéw, Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej

Probka / probki pobrana przez:

Probka / probki pobrane wg:

Nr zlecenia / umowy:

Nr protokotu pobrania prébki / probek:

Badana prébka / probki (K):
Cel badania (K):

Data pobrania probki / probek:
Data przyjecia probki / probek:
Data rozpoczgcia badan:
Data zakonczenia badan:

Sposéb dostarczenia probki / probek:

Stan probki / probek:

i Mieszkaniowej w Chojnowie
59-225 Chojnéw, ul. Fabryczna 1

pracownika Sekcji Probobiorcow i Orzecznictwa PSSE
w Legnicy

PN-ISO 5667-5:2017-10 (metoda akredytowana)
ADM/01/2022/9052

217/PRB/22/S

woda przeznaczona do spozycia

wykorzystanie wynikéw w obszarze regulowanym prawnie
(Rozporzadzenie M.Z. w sprawie jakosci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi z 07.12.2017 r, Dz.U.2017, poz.2294)

23 sierpnia 2022 roku
23 sierpnia 2022 roku
23 sierpnia 2022 roku
26 sierpnia 2022 roku

Torba termoizolacyjna P-07-PRB/k z wkladami chtodzacymi
Rejestrator temperatury M-10-PRB/w,s,k

bez zastrzezen

Prébka w laboratorium przed badaniami przechowywana byla zgodnie z PN-EN ISO 5667-3:2018-08

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki/rezultaty badan objgte zakresem akredytacji PCA
nr AB 636 oraz wyniki/rezultaty badan nieakredytowanych (N).

W sprawozdaniu z badan dane pozyskane od klienta zostaly oznaczone znakiem (K)

W trakcie realizacji badar nie wystgpily zadne szczegdlne okolicznosci moggce wplyngé na wynik/rezultat koncowy badania.

Wyniki/rezultaty odnoszq sig wylgcznie do badanych prébek.

Sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Klient ma prawo do reklamacji w ciqgu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 169/S/SBCh-w/22

Dane dotyczqce probki:

Numer probki nadany przez pobierajacego

217/2/8

Kod préobki nadany w Oddziale Laboratoryjnym

187/S/SBCh-w/22

Miejsce pobrania prébki (K):

Przepompownia w Rokitkach — zawér do pobierania probek

wody
Wyniki/rezultaty badari fizykochemicznych:
: Dopuszezalne wartosei
Lp ) Badana Cf:(‘:hab ) Jednostka Wyl}lkfrﬁll.:!tat (Rozwlzagzcnie MZ w spra\vi; Jjakodei wody
i i e i d i ludzi 2 07 12 2017¢
i dokument odniesienia miary badania R s <
Barwa ;
3 2) Akceptowalna przez konsumentow
E i . < 4 . x g
L. EE{E(E ISO 7887:2012 + Ap1:2015-06 mg’!dm Pt 5 1 bez nieprawidlowych zmian
‘1 Akceptowalna przez konsumentow
2 ELI({}SE%C?UN 01600 NTU 0,26 + 0,07 3) i bez nieprawidlowych zmian.
- e Zalecany zakres wartosci do 1,0
pH (temperatura pomiaru 23,5°C) o + 3) _ 0%
3. PN-EN 1SO 10523:2012 6,87+0,18 6,595
Przewodnos¢ elektryczna
4 (temperatura pomiaru 24,9°C, korekta za pomoca urzadzenia SJ"ICI'I’I 259 + 11 3) 2500
' do kompensacji wplywu temperatury do temperatury 25,0 °C) H
PN-EN 278881999
(N) Zapach/ 5
& Obecnosé ObCCgO zapachu 4) B BNZ* o Akf;&ptuu:‘ﬂlny przez konsum%‘md\\'
PN-EN 1622:2006, Zatacznik C Akceptowalny i bez nieprawidlowych zmian
Metoda jakosciowa
(N) Smak/ )
6. | Obecnosé obcego smaku ¥ - BNZ o Ak‘ceptm\falny przez. konsumn_:nté\\'
PN-EN 1622:2006, Zalacznik C Akceptowalny 1 bez nieprawidlowych zmian
Metoda jakosciowa

1} wynik ilosciowego badania jest wartoscia wielkosci mierzonej wyrazona liczba i jednostka miary wraz z niepewnoséciq pomiaru. Rezultat oznacza wartosé ponizej dolnej
lub powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody

2)  granica oznaczania ilosciowego badanej cechy

3)  wynik wraz z nicpewnoscig rozszerzona: podana niepewno$¢ rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolezynnik
rozszerzenia k=2, ktory dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufhosci w przyblizeniu 95%; niepewnosé obejmuje réwniez skladowa wynikajaca

z pobierania probek

4)  informacje dot. warunkow prowadzenia badan — do weladu w laboratorium

5)  BNZ - bez nieprawidlowych zmian
6)  stwierdzono przez laboratorium
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 169/S/SBCh-w/22

Wyniki/rezultaty badari i pomiaréw wykonanych w miejscu pobrania prébki przez Sekcje Probobiorcdw i Orzecznictwa:

Kod probki nadany przez pracownika 21712/S
Sekeji Probobiorcéw i Orzecznictwa
L Badana cecha AT Wynik/rezultat (Rmﬁgﬂ:ﬁfﬁf_;‘_'ﬂfp,:‘ﬂe';:f;fi'wdy
P i dokument odniesienia SO badania " przeznaczone] do spozycia przez ludzi 2 07 12 2017r
Dz U 2017, poz 2294)
Chlor wolny
i 1 i 3 2] -
1. |PB-PRB-01 edycja 07 z dnia 28.02.2022 roku —na m <0.10 03
podstawie testu odczynnikowego z DPD; metoda g/dm 0’ :
spektrofotometryczna
Temperatura 0 0 3)
4 = = =
2 PB-PRB-02 edycja 03 z dnia 28.02.2022 roku C 17, 0.4

1} wynik ilosciowego badania jest warto$cig wielkosci mierzonej wyrazong liczbg i jednostka miary wraz z niepewnoscia pomiaru. Rezultal oznacza
wartos¢ ponizej dolnej lub powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody

2)  granica oznaczania ilo§ciowego badanej cechy

3)  wynik wraz z niepewnoscig rozszerzona; podana niepewnosé rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolezynnik
rozszerzenia k=2, ktéry dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%

Sporzadzil; Osoba autoryzujaca Osoba autoryzujgca wyniki/rezultaty Zatwierdzil:
wyniki/rezultaty badan badan i pomiar6w wykonanych
fizykochemicznych: w migjscu pobrania probki;
- ) Starszy asystent w Sekeji Badan Kierownik Sckeji o
W /’HI: Fizykochemicznych Prébubior;(é@iOr' cznictwa D : f s
: I out L T
mgr inz. Marzena Kania mgr inZ. Marzena Kania mgr inZ. Krzysztof Lech 7 v A
Otrzymuja:

1. Klient -2 egz.
2. Oddziat Laboratoryjny PSSE w Legnicy - | egz.

KONIEC

Klient ma prawo skladac opinie dotyczgce wspdlpracy = Laboratortum wypelniajge anoni q ankictg dostgpng w punkiach przvimowania probek i w kancelarii.
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©

BADANIA

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24 59-220 Legnica

e-mail: lab.psse.legnica@sanepid.gov, pl

vinego tel. (76) 7245330 Sekcja Badan Mikrobiologicznych tel. (76) 72 45 325

Sekcja Badan Fizykochemicznych tel, (76) 72 45 332

ik Oddzialu Lab
Sekeja Probobiorcow i Orzecznictwa tel. (76) 7245 316

Klient (K):

Probka / probki pobrane przez:

Prébka / probki pobrane wg:

Nr zlecenia / umowy:

Nr protokolu pobrania probki / probek:

Badana préobka / probki (K):
Cel badania (K):

Data pobrania probki / probek:
Data przyjecia probki / probek:
Data rozpoczecia badan:

Data zakonczenia badan:

Sposdb dostarczenia probki / probek:

Stan préobki / probek:

Legnica, dnia 26 sierpnia 2022 roku

“SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 339/S/SBM-w/22

Gmina Chojnéw, Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. Fabryczna 1,

59-225 Chojnow

Pracownika Sekcji Probobiorcéw i Orzecznictwa PSSE
w Legnicy

PN-EN ISO 19458:2007 (metoda akredytowana)
ADM/01/2022/9052

217/PRB/22/S

woda przeznaczona do spozycia

przedtozenie wynikow jednostce kontrolujacej

23 sierpnia 2022 roku

23 sierpnia 2022 roku

23 sierpnia 2022 roku

26 sierpnia 2022 roku

torba termoizolacyjna: P-07-PRB/k z wkladami
chtodzacymi + monitoring temperatury: M-10-PRB/w,s,k

bez zastrzezen

W sprawozdaniu z badan dane pozyskane od klienta zostaly oznaczone znakiem (K)

W trakcie realizacji badan nie wystgpily zadne szczegélne okolicznosci mogqce wplyngé na wynik/rezultat koricowy

badania.

Wyniki/rezultaty odnoszq sig wylgcznie do badanych probek.

Sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY

ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 339/S/SBM-w/22

Dane dotyczqce probki:

Numer prébki nadany przez

pobierajacego 217/2/S

Kod probki nadany w Oddziale

. 339/S/SBM-w/22
Laboratoryjnym

Miejsce pobrania probki (K) Przepompownia w Rokitkach, zawér do pobierania prébek wody

Wyniki/ rezultaty badari fizykochemicznych / mikrobiologicznych:

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 Metoda filtracji membranowe;j

Dopuszczalne
Wynlk/ Wﬂl’tOSCl o
(Rozporzadzenie Ministra
Lp. . Badana cec_ha. . ‘]edQOStka rezultat Zdrowia w sprawie jakosci
i dokument odniesienia miary " wody przeznaczone]
badanla do spozyeia przez ludzi
z dnia 7 grudnia 2017 r
Dz. U. 2017, poz. 2294)
Ogodlna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22.9¢ - ‘ bez nicprawidlowych
.| PN-EN ISO 6222:2004 Metoda plytkowa (posiew wglebny), jtk ¥ w I ml Nie wykryto a3
czas inkubacji (68+4) h, pozywka-agar z ekstraktem drozdzowym ]
Liczba bakterii grupy coli .
2. grupy e | jtk® w 100 ml 0 09
PN-EN [SO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
Liczba Escherichia coli ;
3. jtk ¥ w 100 ml 0 0

1) wynik ilosciowego badania jest wartoscig wielko$ci mierzonej wyrazong liczbg i jednostkg miary wraz z niepewnoscia pomiaru; rezultat oznacza
warto$é ponizej dolnej lub powyzej gérej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody

2)  jtk - jednostka tworzgca kolonig

3) zaleca sie aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:
-100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej
-200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta

4) dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykona¢ badanie

parametru E coli i enterokoki, w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY

ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 339/S/SBM-w/22

Wyniki/rezultaty badari i pomiaréw wykonanych w miejscu pobrania prébki przez Sekcje Prébobiorcéw i Orzecznictwa:

Kod prébki nadany przez pracownika 217/2/S

Sekcji Probobiorcow i Orzecznictwa

Dopuszezalne wartoscl

W nikf{ o lzemie Zddrowa,
. Badana cecha Jednostka regulm i gy
. % . & 5 przeznaczonej
. i dokument odniesienia miary adania 0 do spozycis pracz uda
adania Dz U.2017 poz_2294)
Chlor wolny 2
)
1. | PB-PRB-01 edycja 07 z dnia 28.02.2022 roku mg/dm’ <0,10 0,3
na podstawie testu odczynnikowego z DPD
2. | Temperatura probki oC 17,0+ 042 —

PB-PRB-02 cdycja 03 z dnia 28.02.2022 roku

1)  wynik ilosciowego badania jest wartodcia wielkodci mierzonej wyrazong liczbg i jednostka miary wraz z niepewnoscig pomiaru; rezultat

oznacza warto$é ponizej dolnej lub powyzej gomej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody

2)  granica oznaczania ilociowego badanej cechy

3)  wynik wraz z nipewnoscig rozszerzong; podana niepewnosé rozszerzona wynika z niepewnosci standardowe;j pomnozonej przez wspolczynnik
rozszerzenia k=2, ktory dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%

Osoba autoryzujaca
wyniki/rezultaty badan
mikrobiologicznych:
Miodszy Asystent w Sekcji
Badai Mikrobiologicznych

Sporzadzih:

AN,

mgr Dorota Hereda mgr inZ. Anna Owczarek

Otrzymuja:
1. Klient -2 egz.
2. Oddzial Laboratoryjny PSSE w Legnicy - 1 egz.

Osoba autoryzujaca wyniki/
rezultaty badai i pomiaréw

wykonanych w miejscu

KONIEC

pobrania prébki:
Starszy Technik w Sekeji
Prébobiorcéw i Orzecznictwa

Dariusz DroZdziel

Zatwierdzit:

é/!? doanics L
L6 08 .2087/

Klient ma prawo skladaé opinie dotyczgee wspdipracy z Laboratorium wypelniajge
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