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POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24 59-220 Legnica

e-mail: lab.psse.legnicaosanepid.gov.pl

Kierownik Oddzialu Laboratoryjnego tel. (76) 7245 330 Sekcja Badan Mikrobiologicznych tel, (76) 72 45 325
Sekcja Badan Fizykochemicznych tel. (76) 72 45 332 Sekcja Probobiorcow i Orzecznictwa tel. (76) 7245 316

Legnica, dnia 27 pazdziernika 2023 roku

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 341/S/SBM-w/23

Klient (K):

Probka / probki pobrane przez:

Prébka / probki pobrane wg:

Nr zlecenia / umowy:

Nr protokotu pobrania probki / probek:

Badana probka / probki (K):
Cel badania (K):

Data pobrania probki / probek:
Data przyjecia probki / probek:
Data rozpoczecia badan:
Data zakonczenia badan:

Sposob dostarczenia probki / probek:

Stan proébki / probek:

Gmina Chojnéw, Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. Fabryczna 1,

59-225 Chojnow

Pracownika Sekcji Probobiorcow i Orzecznictwa PSSE

w Legnicy

PN-EN ISO 19458:2007 (metoda akredytowana)
ADM/01/2023/9052

236/PRB/23/S

woda przeznaczona do spozycia

wykorzystanie wynikow w obszarze regulowanym prawnie
(Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przezludzi z dnia
7 grudnia 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 2294)

24 pazdziernika 2023 roku

24 pazdziernika 2023 roku

24 pazdziernika 2023 roku

27 pazdziernika 2023 roku

torba termoizolacyjna: P-07-PRB/k z wkladami
chlodzgcymi + monitoring temperatury: M-08-PRB/w,s,k

bez zastrzezen

W sprawozdaniu z badan dane pozyskane od klienta zostaly oznaczone znakiem (K)

W trakcie realizacji badan nie wystgpily zadne szczegélne okolicznos$ci moggce wplyngé na wynik/rezultat koncowy

badania.

Wyniki/rezultaty odnoszq sie wylgeznie do badanych probek.

Sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

F-02/PJ-11 edycja 11 z dnia 19.07.2022 roku
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY

ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 341/S/SBM-w/23

Dane dotyczgcee prabki:

Numer probki nadany przez
pobierajgcego

236/1/S

Kod probki nadany w Oddziale
Laboratoryjnym

341/S/SBM-w/23

Miejsce pobrania probki (K)

SUW w Okmianach, zawor przy rurze

Wyniki/ rezultaty badan fizykochemicznych / mikrobiologicznych:

Dopuszczalne

. wartosci
Badana Cecha JEdnostka Wynlk/ (Rozporzadzenie Ministra
Lp . S s . rezultat Zdrowia w sprawie jak9§c1
1 dokument odniesienia miary i wody przeznaczonej
badania do spozycia przez ludzi
z dnia 7 grudnia 2017 r.
Dz. U. 2017, poz. 2294)
2 : : T =
Ogolna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22 °C o y bez nieprawidlowych
.| PN-ENISO 6222:2004 Metoda plytkowa (posiew welgbny), jtk 2w 1 ml [1; 11] 3)4) it D)
czas inkubacji (68+4) h, pozywka-agar z ekstraktem drozdzowym :
Liczba bakterii grupy coli .
2. grupy ) | jtk? w 100 ml 0 09
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
Liczba Escherichia coli .
3 o jtk ¥ w 100 ml 0 0
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 Metoda filtracji membranowe]
1) wynik ilosciowego badania jest wartoscia wielkosci mierzonej wyrazona liczba i jednostka miary wraz z niepewnoscia pomiaru; rezultat oznacza
wartos¢ ponizej dolnej lub powyzej gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody
2) jtk — jednostka tworzaca kolonie
3) podana rozszerzona niepewnos¢ pomiaru zostala oszacowana zgodnie z norma PN-1SO 29201:2022-02 i jest oparta na niepewnosci standardowej
pomnozonej przez wspélezynnik rozszerzenia k = 2, co daje poziom ufnosci okolo 95 %. Oszacowana niepewnosé uwzglednia etap pobierania
probki
4) zgodnie z PN-EN ISO 8199:2019-01 ,,0szacowana liczba w badanej objetodci”
5) zaleca si¢ aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczala:
-100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej
=200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta
6) dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykona¢ badanie

parametru £.coli i enterokoki, w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia

F-02/PJ-11 edycja 11 z dnia 19.07.2022 roku
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POWIATOWA STACIJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 341/S/SBM-w/23

Wyniki/rezultaty badan i pomiaréw wykonanych w miejscu pobrania probki przez Sekcje Probobiorcow i Orzecznictwa.:

Kod probki nadany przez pracownika
ey B 5 236/1/S
Sekcji Probobiorcow i Orzecznictwa
: Dopuszczalne wartosci
W I’llk/ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia
Badana cecha Jednostka Y L ooy Lo
Lp. . ST ; rezultat przcznaczonej
1 dokument odniesienia miary ) do spozycia przez ludzi
badanla z dnia 7 grudnia 2017 r
Dz. U. 2017, poz. 2294)
Chlor wolny 5%
1. | PB-PRB-01 edycja 07  dnia 28.02.2022 roku mg/dm? 0,23 +0,04 7 0,3
na podstawie testu odczynnikowego z DPD
2. | Temperatura probki oC 11,0+ 04 2 -
PB-PRB-02 edycja 03 z dnia 28.02.2022 roku

1) wynik ilosciowego badania jest wartoscia wiclkosci mierzonej wyrazong liczbg i jednostka miary wraz z niepewnoscia pomiaru; rezultat
oznacza wartos¢ ponizej dolnej lub powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody
2)  wynik wraz z niepewnoscia rozszerzona; podana niepewno$¢ rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolczynnik
rozszerzenia k=2, ktory dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%

Sporzadzit: Osoba autoryzujaca
wyniki/rezultaty badan
mikrobiologicznych:
Asystent w Sekcji
Badan Mikrobiologicznych

KO "

mgr inZz. Anna Owczarek mgr Dorota Hereda

Otrzymuja:
l. Klient -2 egz.
2. Oddziat Laboratoryjny PSSE w Legnicy - | egz.

Osoba autoryzujaca wyniki/
rezultaty badan i pomiaréw
wykonanych w miejscu
pobrania probki:
Kierownik w Sekeji
Prébobiorcéw i Orzecznictwa

Vi
(L7
mgr inz, Krzysztof Lech

KONIEC

Zatwierdzil:

S e D1 |
SF+0 . 2O2870
mer Katarzyna Frasoioy =5
Kierownik
S':\‘%'.gi Badan M

Klient ma prawo skladaé opinie dotyczgee wspilpracy = Laboratorium wypelniajge anonimowq ankietg dostgpng w punktach przyjmowania prébek i w kancelarir,

F-02/PJ-11 edycja 1 z dnia 19.07.2022 roku
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P c A POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24 59-220 Legnica

e-mail: lab.psse. legnica@sanepid.gov.pl

Kierownik QOddzialu Laboratoryjnego tel. (76) 7245 330  Sekcja Badan Mikrobiologicznych tel (76) 72 45 325
Sekcja Badan Fizykochemicznych tel. (76) 72 45 332 Sekcja Probobiorcow i Orzecznictwa tel. (76) 7245316

Legnica, dnia 27 pazdziernika 2023 roku

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 342/S/SBM-w/23

Klient (K):

Probka / probki pobrane przez:

Probka / probki pobrane wg:

Nr zlecenia / umowy:

Nr protokolu pobrania probki / probek:

Badana probka / probki (K):
Cel badania (K):

Data pobrania probki / probek:
Data przyjg¢cia probki / probek:
Data rozpoczecia badan:
Data zakonczenia badan:

Sposob dostarczenia probki / probek:

Stan probki / probek:

Gmina Chojnow, Gminny Zaktad Gospodarki Komunalne;j
i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. Fabryczna 1,

59-225 Chojnow

Pracownika Sekcji Probobiorcow i Orzecznictwa PSSE

w Legnicy

PN-EN ISO 19458:2007 (metoda akredytowana)
ADM/01/2023/9052

236/PRB/23/S

woda przeznaczona do spozycia

wykorzystanie wynikow w obszarze regulowanym prawnie
(Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przezludzi z dnia
7 grudnia 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 2294)

24 pazdziernika 2023 roku

24 pazdziernika 2023 roku

24 pazdziernika 2023 roku

27 pazdziernika 2023 roku

torba termoizolacyjna: P-07-PRB/k z wkladami
chlodzgcymi + monitoring temperatury: M-08-PRB/w.s.k

bez zastrzezen

W sprawozdaniu z badan dane pozyskane od klienta zostaly oznaczone znakiem (K)

W trakcie realizacji badan nie wystgpily 2adne szczegdlne okolicznos$ci moggee wplyngé na wynik/rezultat koncowy

badania.

Wyniki/rezultaty odnoszq si¢ wylgeznie do badanych probek.

Sprawozdanie z badan nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

F-02/PJ-11 edycja I 1 z dnia 19.07.2022 roku
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 342/S/SBM-w/23

Dane dotyczqce probki:

Numer probki nadany przez
pobierajacego

236/2/S

Kod probki nadany w Oddziale
Laboratoryjnym

342/S/SBM-w/23

Miejsce pobrania prébki (K) Komora redukeyjna Osetnica, zawér przy rurce

Wyniki/ rezultaty badani fizykochemicznych / mikrobiologicznych:

Dopuszczalne
: wartosci
Badana cecha Jednostka Wyn]k/ (Rczp’_orzadzenieerlnist‘ra
Lp, . L . i rezultat Zdrowia w sprawie Jakosci
1 dokument odniesienia miary » wody przeznaczonej
badania ) do spozycia przez ludzi
z dnia 7 grudnia 2017 r
Dz. U. 2017, poz. 2294)
Ogélna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22 °C . 2 bez nieprawidlowych
1. | PN-EN IS0 6222:2004 Metoda plytkowa (posiew welebny), jtk P w 1 ml [<1; 10] 99 it
czas inkubacji (68+4) h, pozywka-agar z ekstraktem drozdzowym 2
Liczba bakterii grupy coli .
2, grupy ) |tk ? w 100 ml 0 09
PN-EN [SO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 Metoda filtracji membranowe]
Liczba Escherichia coli .
3, jtk ¥ w 100 ml 0 0

PN-EN [SO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 Metoda filtracji membranowe;]

wynik ilosciowego badania jest wartoécia wielkosei mierzonej wyrazona liczba i jednostka miary wraz z niepewnoscia pomiaru; rezultat oznacza
wartos¢ ponizej dolnej lub powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody

Jtk — jednostka tworzaca kolonig

podana rozszerzona niepewnos¢ pomiaru zostala oszacowana zgodnie z norma PN-ISO 29201:2022-02 i jest oparta na niepewnosci standardowej
pomnozonej przez wspolezynnik rozszerzenia k = 2. co daje poziom ufnosci okolo 95 %. Oszacowana niepewnosé uwzglednia etap pobierania
probki

zgodnie z PN-EN 1SO 8199:2019-01 , drobnoustroje sa obecne w badanej objetosci™

zaleca sie aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata;

-100 jik/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej

-200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta

dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykona¢ badanie
parametru £.coli i enterokoki, w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 342/S/SBM-w/23

Wyniki/rezultaty badari i pomiaréw wykonanych w miejscu pobrania prébki przez Sekcje Prébobiorcéw i Orzeczniciwa:

Kod prébki nadany przez pracownika
ST L . 236/2/S
Sekeji Probobiorcow i Orzecznictwa
. Dopuszczalne wartoscl
B d h ]ednostka Wynlk/ (RunFa,urzadzeum Ministra Zdrowia
J w sprawie jakosei wody
Lp. ; Stafliatetds. . : rezultat o praccnacaont]
1 dokument odniesienia miary . 1§ do spozycia pracs ludsi
badanla zdnia 7 grudnia 2017 r
Dz. U. 2017, poz. 2294)
Chlor wolny -
1. | PB-PRB-01 edycja 07 z dnia 28.02.2022 roku mg/dm? 0,27+ 0,05 0,3
na podstawie testu odczynnikowego z DPD
2. | Temperatura probki oC 123+042 =
PB-PRB-02 edycja 03 z dnia 28.02.2022 roku

1)  wynik ilosciowego badania jest wartoscia wielkosei mierzonej wyrazona liczbg 1 jednostka miary wraz z niepewnoscig pomiaru; rezultat
oznacza wartosc ponizej dolnej lub powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody

2)  wynik wraz z nicpewnoscia rozszerzona, podana nicpewnos¢ rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolezynnik
rozszerzenia k=2, ktory dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%

Sporzadzit: Osoba autoryzujaca Osoba autoryzujgca wyniki/ Zatwierdzit:
wyniki/rezultaty badan rezultaty badan i pomiarow
mikrobiologicznych: wykonanych w miejscu

Asystent w Sekeji pobrania pl'(:)bkl
Badan Mikrobiologicznych Kierownik w Sekeji

Probobiorcow i Orzecznictwa

tof Lech

/"' ; " b
AT Sekcji Badan ogicznych
2 ]
mgr inZ. Anna Owczarek mgr Dorota Hereda mgr inz. Krzys

Otrzymuja:

I. Klient -2 egz.

2. Oddziat Laboratoryjny PSSE w Legnicy - 1 egz.

----------------- KONIEC --- ——moemee-

Klient ma prawo skladal opinie dotyczgee wspdlpracy z Laboratorium wypelniajge anonimowg ankiete dostgpng w punktach przyjmowania prébek i w kancelarii,

F-02/PJ-11 edycja Il z dnia 19.07.2022 roku
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AB 636
Legnica, dnia 27 pazdziernika 2023 roku
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 343/S/SBM-w/23
Klient (K): Gmina Chojnéw, Gminny Zaklad Gospodarki Komunalne;

Probka / probki pobrane przez:

Probka / probki pobrane wg:

Nr zlecenia / umowy:

1 Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. Fabryczna 1,

59-225 Chojnow

Pracownika Sekcji Probobiorcéw i Orzecznictwa PSSE
w Legnicy

PN-EN ISO 19458:2007 (metoda akredytowana)
ADM/01/2023/9052

Nr protokotu pobrania probki / probek: — 236/PRB/23/S

Badana probka / probki (K):
Cel badania (K):

Data pobrania probki / probek:
Data przyjecia probki / probek:
Data rozpoczgcia badan:

Data zakonczenia badan:

Sposob dostarczenia probki / probek:

Stan probki / probek:

woda przeznaczona do spozycia

wykorzystanie wynikéw w obszarze regulowanym prawnie
(Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przezludzi z dnia
7 grudnia 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 2294)

24 pazdziernika 2023 roku

24 pazdziernika 2023 roku

24 pazdziernika 2023 roku

27 pazdziernika 2023 roku

torba termoizolacyjna: P-07-PRB/k z wkladami
chlodzacymi + monitoring temperatury: M-08-PRB/w.s .k

bez zastrzezen

W sprawozdaniu z badan dane pozyskane od klienta zostaly oznaczone znakiem (K)

W trakcie realizacji badan nie wystgpily zadne szczegdlne okolicznosci moggce wptyngé na wynik/rezultat koncowy

badania.

Wyniki/rezultaty odnoszq si¢ wylgeznie do badanych probek.

Sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci,

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

F-02/PJ-11 edycja I1 z dnia 19.07.2022 roku
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY

ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 343/S/SBM-w/23

Dane dotyczgce probki:

Numer probki nadany przez
pobierajacego

236/3/S

Kod probki nadany w Oddziale
Laboratoryjnym

343/S/SBM-w/23

Miejsce pobrania probki (K)

Przepompownia Konradéwka, zawér przy umywalce

Wyniki/ rezultaty badani fizykochemicznych / mikrobiologicznych:

Dopuszczalne
i wartosci
Badana cecha Jednostka Wynlk/ (Rozporzadzenie Ministra
Lp . o : . rezultat Zdrowia w sprawie jakosei
1 dokument odniesienia miary . 1) wody przemaczone)
badania do spozycia przez ludzi
z dma 7 grudnia 2017 r
Dz. U. 2017, poz. 2294)
= - - m—— 5
Ogolna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22 °C i 3 ez nipravidiivgch
1.| PN-EN IS0 6222:2004 Metoda plytkowa (posiew wglebny), Jtk w1 ml [1; 1199 i ®]
czas inkubacji (68+4) h. pozywka-agar z ekstraktem drozdzowym ’ )
Liczba bakterii grupy coli i
z EPY ) | itk ® w100 ml 0 09
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
Liczba Escherichia coli i
3. y ; | jtk P w100 ml 0 0
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 Metoda filtracji membranowe;
1) wynik ilosciowego badania jest wartoscia wielkosci mierzonej wyrazona liczba i jednostkq miary wraz z niepewnoscig pomiaru; rezultat oznacza
wartos¢ ponizej dolnej lub powyzej gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody
2) jtk - jednostka tworzaca kolonig
3) podana rozszerzona niepewnos¢ pomiaru zostala oszacowana zgodnie z norma PN-1SO 29201:2022-02 1 Jest oparta na niepewnosci standardowe;j
pomnozonej przez wspolezynnik rozszerzenia k = 2, co daje poziom ufnosci okolo 95 %. Oszacowana niepewnosé uwzglednia etap pobierania
probki
4) zgodnie z PN-EN ISO 8199:2019-01 ,,0szacowana liczba w badanej objetosci”
5) zaleca sig aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:
-100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe;
-200 jtk/ 1 ml w Kranie konsumenta
6) dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykona¢ badanie

parametru £.coli i enterokoki, w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia

F-02/PJ-11 edycja 11 z dnia 19.07.2022 roku
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 343/S/SBM-w/23

Wynikisrezultaty badarni i pomiardw wykonanych w miejscu pobrania prébki przez Sekcje Prabebiorcdw i Orzeczniciwa:

Kod probki nadany przez pracownika
T e . 236/3/S
Sekeji Prébobiorcéw 1 Orzecznictwa
: Dopuszczalne wartosci
W nlk./ R gdzenie Ministra Zdrowi
Lp Badana cecha Jednostka rezyul 1o i o gy
. . . . . . przeznaczone)
1 dokument odniesienia miary L]y do spozycia przes ludzi
badanla z dnia 7 grudnia 2017 r
Dz U 2017, poz. 2294)
Chlor wolny 3
3 2)
1. | PB-PRB-01 edycja 07 z dnia 28.02 2022 roku mg/dm? 0,12+ 0,02 0.3
na podstawie testu odczynnikowego z DPD
2. | Temperatura probki oC 13.4+042 .
PB-PRB-02 edycja 03 z dnia 28.02.2022 roku

1) wynik ilo$ciowego badania jest wartoscig wielkosci mierzonej wyrazong liczba i jednostka miary wraz z niepewnoscia pomiaru; rezultat
oznacza warto$é ponizej dolnej lub powyzej gérej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody

2)  wynik wraz z niepewnoscia rozszerzona; podana niepewno$é rozszerzona wynika z niepewnosei standardowej pomnozonej przez wspolezynnik
rozszerzenia k=2, ktory dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%

Sporzadzit: Osoba autoryzujaca Osoba autoryzujaca wyniki/ Zatwierdzil:
wyniki/rezultaty badan rezultaty badan i pomiaréw
mikrobiologicznych: wykonanych w miejscu

Asystent w Sekeji pobrania probki:
Badan Mikrobiologicznych Kierownik w Sekcji

Prébobiorcow i Orzecznictwa

F\Q W /j - / Sekeii FICZNY(
/{]' el ) == :
mgr inz. Anna Owcezarek mgr Dorota Hereda mgr inZ. Krzysztof Lech
Otrzymuja:

1. Klient -2 egz.
2. Oddzial Laboratoryjny PSSE w Legnicy - 1 egz.
-e-- - - -KONIEC - - —-==

Klient ma prawo sklada¢ opinie dotyczqee wspélpracy = Laboratorium wypelniajge anonimowg ankietg dosigpng w punktach przyjmowania probek 1 w kancelarii.
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PCA POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
e W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24 59-220 Legnica

?4;”_/_\\%;5 % - e-mail: lab psse leenica@sancpid.gov.pl o
“reti | W pidiii Seken Bt Faphoshemeamyh s, 70 7245 332 Sekea Prsbbiarcow's Orascmitva 1. (16) 7245 31
AB 636
Legnica, dnia 27 pazdziernika 2023 roku
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 344/S/SBM-w/23
Klient (K): Gmina Chojnow, Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnéw
Probka / probki pobrane przez: Pracownika Sekcji Probobiorcow i Orzecznictwa PSSE
w Legnicy
Probka / probki pobrane wg: PN-EN ISO 19458:2007 (metoda akredytowana)
Nr zlecenia / umowy: ADM/01/2023/9052
Nr protokotu pobrania probki / probek: — 237/PRB/23/S
Badana probka / probki (K): woda przeznaczona do spozycia
Cel badania (K): wykorzystanie wynikow w obszarze regulowanym prawnie

(Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przezludzi z dnia

7 grudnia 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 2294)

Data pobrania probki / probek: 24 pazdziernika 2023 roku
Data przyjecia probki / probek: 24 pazdziernika 2023 roku
Data rozpoczgcia badan: 24 pazdziernika 2023 roku
Data zakonczenia badan: 27 pazdziernika 2023 roku

Sposob dostarczenia probki / probek: torba termoizolacyjna: P-07-PRB/k z wkladami

chlodzacymi + monitoring temperatury: M-08-PRB/w,s.k
Stan probki / probek: bez zastrzezen

W sprawozdaniu z badan dane pozyskane od klienta zostaly oznaczone znakiem (K)

W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegdlne okolicznosci moggce wplyngé na wynik/rezultat koricowy
badania.
Wyniki/rezultaty odnoszq si¢ wylgcznie do badanych probek.
Sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci,

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY

ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 344/S/SBM-w/23

Dane dotyczgce probki:

Numer probki nadany przez

pobierajacego 237/1/8

Kod probki nadany w Oddziale

: 344/S/SBM-w/23
Laboratoryjnym

Miejsce pobrania probki (K) SUW w Czernikowicach, zawor

Wyniki/ rezultaty badan fizykochemicznych / mikrobiologicznych:

Wyni
Badana cecha Jednostka YK/
Lp. . L ; rezultat
i dokument odniesienia miary . 1)
badania

Dopuszczalne
wartosci
(Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia w sprawie jakosci
wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi
z dnia 7 grudnia 2017 r.
Dz U. 2017, poz. 2294)

Ogolna liczba mikroorganizmow w temperaturze 22 °C o
1. | PN-EN SO 6222:2004 Metoda plytkowa (posiew wglebny). jtk P w 1 ml Nie wykryto

bez nieprawidlowych

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej

: 5 zmian )
czas inkubacji (68+4) h. pozywka-agar z ekstraktem drozdzowym
Liczba bakterii grupy coli ,
3 , grupy ) | itk 2w 100 ml 0 09
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +~ A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
iczba Escherichia coli .
1 Erietzin e jtk 2 w 100 ml 0 0

1) wynik ilosciowego badania jest wartoscig wielkosci mierzonej wyrazona liczba i jednostka miary wraz z niepewnoscia pomiaru; rezultat oznacza

wartos¢ ponizej dolnej lub powyzej gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody
2)  jtk — jednostka tworzaca koloni¢
3) zaleca si¢ aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczala;

-100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej

-200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta

4) dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykona¢ badanie

parametru £.coli i enterokoki, w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 344/S/SBM-w/23

Wyniki/rezultaty badari i pomiaréw wykonanych w miejscu pobrania probki przez Sekcje Prébobiorcéw i Orzecznictwa:

Kod prébki nadany przez pracownika

e i g 237/1/8
Sekcji Probobiorcow i Orzecznictwa
. Dopuszczalne wartosci
Wyn]k/ (Rezg)erzadzenie Ministra Zdrowia
Badana CeCha JeanStka w sprawie jakosci wody
Lp rezul[at przeznaczonej

1 dokument odniesienia

badania "

do spozycia przez ludzi
z dma 7 grudnia 2017 ¢

Dz. U. 2017, poz. 2294)

Chlor wolny
1. | PB-PRB-01 edycja 07 z dnia 28.02.2022 roku
na podstawie testu odczynnikowego z DPD

mg/dm? 0,15+0,03 2

0,3

2. | Temperatura probki
PB-PRB-02 edycja 03 z dnia 28.02.2022 roku

11,5+042

1) wynik ilosciowego badania jest wartoscia wielkosci mierzonej wyrazona liczba i jednostka miary wraz z niepewnoscia pomiaru: rezultat
oznacza wartos¢ ponizej dolnej lub powyzej gémej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody
2)  wynik wraz z niepewnoscig rozszerzong: podana niepewnos¢ rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotezynnik
rozszerzenia k=2, ktory dla rozktadu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%

Sporzadzit: Osoba autoryzujaca
wyniki/rezultaty badan
mikrobiologicznych:
Asystent w Sekcji
Badan Mikrobiologicznych

Jﬁm uﬁ\*\

mgr inz. Anna Owczarek mgr Dorota Hereda

Otrzymuja:
1. Klient -2 egz.
2. Oddziat Laboratoryjny PSSE w Legnicy - | egz.

RO ssinassimmimisinis

Osoba autoryzujaca wyniki/
rezultaty badan i pomiaréw
wykonanych w miejscu
pobrania probki:
Kierownik w Sekeji Prébobioredw
i Orzecznictwa

/

A

s

mgr inz. Krzysztof Lech

Zatwierdzit:

Klient ma prawo skladac opime dotyczqee wspilpracy = Laboratorium wypeiniajge anonimowq ankiete dostepng w punktach przyjmowania pribek i w kancelarii.
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P [:A POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJ

©

BADANIA

AB 636

W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24 59-220 Legnica

e-mail: lab.psse.legnicaiisanepid.gov.pl

Kierownik Oddzialu Laboratoryjnego tel (76) 72 45 330 Sekcja Badaa Mikrabiologicznych tel. (76) 72 45 325
Sekcja Badan Fizykochemicznych tel (76) 72 45 332 Sekcja Probobiorcow i Orzecznictwa tel. (76) 7245 316

Legnica, dnia 27 pazdziernika 2023 roku

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 345/S/SBM-w/23

Klient (K):

Probka / probki pobrane przez:

Probka / probki pobrane wg:

Nr zlecenia / umowy:

Nr protokotu pobrania probki / probek:

Badana probka / probki (K):
Cel badania (K):

Data pobrania prébki / probek:
Data przyjgcia probki / probek:
Data rozpoczgcia badan:
Data zakonczenia badan:

Sposob dostarczenia probki / probek:

Stan probki / probek:

Gmina Chojnéw, Gminny Zaklad Gospodarki Komunalne;j
i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. Fabryczna 1,

59-225 Chojnéw

Pracownika Sekcji Probobiorcow i Orzecznictwa PSSE

w Legnicy

PN-EN ISO 19458:2007 (metoda akredytowana)
ADM/01/2023/9052

237/PRB/23/S

woda przeznaczona do spozycia

wykorzystanie wynikow w obszarze regulowanym prawnie
(Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przezludzi z dnia
7 grudnia 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 2294)

24 pazdziernika 2023 roku

24 pazdziernika 2023 roku

24 pazdziernika 2023 roku

27 pazdziernika 2023 roku

torba termoizolacyjna: P-07-PRB/k z wktadami
chlodzgcymi + monitoring temperatury: M-08-PRB/w,s.k

bez zastrzezen

W sprawozdaniu z badan dane pozyskane od klienta zostaly oznaczone znakiem (K)

W trakcie realizacji badarn nie wystgpily Zadne szczegdlne okolicznosci mogqcee wphyngé na wynik/rezultat koricowy

badania.

Wyniki/rezultaty odnoszq sig wylgeznie do badanych pribek.

Sprawozdanie z badaii nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 345/S/SBM-w/23

Dane dotyczgce probki:

Numer probkl nadany przez 237/2/S

pobierajacego

Kod probkl_nadany w Oddziale 345/S/SBM-w/23

Laboratoryjnym

Miejsce pobrania probki (K) Przepompownia — Dobroszow, zestaw hydrofobowy - zawér

Wyniki/ rezultaty badan fizykochemicznych / mikrobiologicznych:

Dopuszczalne
: wartosci
Badana cecha Jednostka W it Rozporzqdzenic Ministia
Lp. ;s s ) rezultat Zdrowia w sprawie jakosei
1 dokument odniesienia miary .1 wody przeznaczonej
badanla J do spozycia przez ludzi
z dnia 7 grudnia 2017 r.
Dz. U. 2017, poz. 2294)
. . 3 Sy a
Ogolna liczba mikroorganizméow w tgmperaturze 22°C e 1 bez nieprawidlowych
1. | PN-EN SO 6222:2004 Metoda plytkowa (posiew wglebny), Jtk w1 ml [<1:9] 99 Bl
czas inkubacji (68+4) h, pozywka-agar z ekstraktem drozdzowym :
Liczba bakterii grupy coli :
B, : Srupy - | jtk 2w 100 ml 0 09
PN-EN SO 9308-1:2014-12 +~ A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
Liczba Escherichia coli 2
3 e A N jtk 2 w 100 ml 0 0
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 Metoda filtracji membranowe;
1} wynik ilosciowego badania jest wartoscia wielkosci mierzonej wyrazona liczba i jednostka miary wraz z niepewnoscia pomiaru; rezultat oznacza
wartos¢ ponizej dolnej lub powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody
2) jtk — jednostka tworzaca kolonig
3) podana rozszerzona niepewnos¢ pomiaru zostala oszacowana zgodnie z normg PN-EN ISO 19036 i Jest oparta na niepewnosci standardowej
pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k = 2, co daje poziom ufnosci okolo 95 %. Oszacowana niepewnos¢ uwzglednia etap pobierania
probki
4) zgodnie z PN-EN ISO 8199:2019-01 ,.drobnoustroje sa obecne w badanej objetosci”
5) zaleca si¢ aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:
-100 jtk/ I ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej
-200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta
6) dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykona¢ badanie

parametru £.coli 1 enterokoki, w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY

ul. Mickiewicza 24,

59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 345/S/SBM-w/23

Wyniki/rezultaty badari i pomiardw wykonanych w miejscu pobrania prébki przez Sekcje Prébobiorcéw i Orzecznictwa:

Kod probki nadany przez pracownika
2w e it T : 237/2/S
Sekcji Probobiorcow i Orzecznictwa
. Dopuszczalne wartosci
Wynlk/ (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia
Lp Badana C@Ch'd Jednos[ka rezulta{ w sprawie jakosci wody
. . . . . . przeznaczong|
1 dOkument OdlllESlenla miary 1) do spozycia przez ludzi
o bt S e 20t
Chlor wolny .
2) .
1. | PB-PRB-01 edycja 07 z dnia 28.02.2022 roku mg/dm’ <0,10 0,3
na podstawie testu odczynnikowego z DPD
2. | Temperatura probki oC 14,0404 _
PB-PRB-02 edycja 03 z dnia 28.02 2022 roku

1) wynik ilosciowego badania jest wartoscia wielkosci mierzonej wyrazona liczba i jednostka miary wraz z niepewnoécia pomiaru; rezultat
oznacza warto$¢ ponizej dolnej lub powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody
2)  granica oznaczania ilosciowego badanej cechy
3)  wynik wraz z niepewnoscia rozszerzong; podana niepewnosé rozszerzona wynika z niepewnosei standardowej pomnozonej przez wspolezynnik
rozszerzenia k=2, Ktory dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%

Sporzadzit:

A

mgr inz. Anna Owczarek

Otrzymuja:
I. Klient — 2 egz.

Osoba autoryzujaca
wyniki/rezultaty badan
mikrobiologicznych:

Asystent w Sekcji
Badan Mikrobiologicznych

Jou!

mgr Dorota Hereda

2. Oddziat Laboratoryjny PSSE w Legnicy - 1 egz.

KONIEC----

Osoba autoryzujaca wyniki/
rezultaty badan i pomiarow
wykonanych w miejscu
pobrania probki:
Kierownik w Sekceji Probobiorcow
i Orzecznictwa

24

mer ink. Krzysftuf Lech

Zatwierdzil:

Klient ma prawao skladal opinie dotyczqce wspolpracy = Laboratorium wypelniajge anonimewgq ankietg dostgpng w punktach przyjmowania probek i w kancelarii,

F-02/PJ-11 edycja 11 z dnia 19.07.2022 roku

strona 3 /3







\\\\”I ”]r;/,

\\
\\\ -
< \_______'//‘L POLSKIE CENTAUM
=0 IR
,41/®\\‘\\ BADANIA
MM \ )
AB 636

$ \\\\-.__///'/, PCA POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24 59-220 Legnica

e-mail: lab.psse.legnica@sancpid.gov.pl

Kierownik Oddzialu Laboratoryjnego tel. (76) 7245 330 Sekcja Badan Mikrobiologicznych tel. (76) 72 45 325
Sekcja Badan Fizykochemicznych tel. (76) 72 45 332 Sekcja Probobiorcow i Orzecznictwa tel (76) 7245 316

Legnica, dnia 27 pazdziernika 2023 roku

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 346/S/SBM-w/23

Klient (K):

Probka / probki pobrane przez:

Probka / probki pobrane wg:

Nr zlecenia / umowy:

Nr protokolu pobrania probki / prébek:

Badana probka / probki (K):
Cel badania (K):

Data pobrania probki / probek:
Data przyjecia probki / probek:
Data rozpoczgcia badan:
Data zakonczenia badan:

Sposob dostarczenia probki / probek:

Stan probki / probek:

Gmina Chojnéw, Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. Fabryczna 1,

59-225 Chojnow

Pracownika Sekcji Probobiorcow i Orzecznictwa PSSE

w Legnicy

PN-EN [SO 19458:2007 (metoda akredytowana)
ADM/01/2023/9052

237/PRB/23/S

woda przeznaczona do spozycia

wykorzystanie wynikow w obszarze regulowanym prawnie
(Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakoscl
wody przeznaczonej do spozycia przezludzi z dnia
7 grudnia 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 2294)

24 pazdziernika 2023 roku

24 pazdziernika 2023 roku

24 pazdziernika 2023 roku

27 pazdziernika 2023 roku

torba termoizolacyjna: P-07-PRB/k z wkladami
chlodzacymi + monitoring temperatury: M-08-PRB/w,s .k

bez zastrzezen

W sprawozdaniu z badan dane pozyskane od klienta zostaly oznaczone znakiem (K)

W trakcie realizacji badan nie wystgpily zadne szczegdlne okolicznosci moggce wplyngé na wynik/rezultat koncowy

badania.

Wyniki/rezultaty odnoszq si¢ wylgeznie do badanych probek.

Sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 346/S/SBM-w/23

Dane dotyczgce prébki:

Numer prébki nadany przez

pobierajacego 237/3/8

Kod probki nadany w Oddziale

- 346/S/SBM-w/23
Laboratoryjnym

Miejsce pobrania probki (K) Komora redukeyjna NiedZwiedzice, zawér przy rurze

Wyniki/ rezultaty badar fizykochemicznych / mikrobiologicznych:

Dopuszczalne
: wartosci
Badana cecha Jednostka Wynik/ (Rozporzdzenie Ministra
Lp. ) L . rezultat Zdrowia w sprawie jakosci
1 dokument odniesienia miary o o i
badania ) do spozycia przez ludzi
z dma 7 grudnia 2017 r.
Dz. U. 2017, poz. 2294)
Ogolna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22 °C o 1 bez nieprawidlowych
L. | PN-EN IS0 6222:2004 Metoda plytkowa (posiew welebny). jtk ?w 1 ml [<1;9] )9 zmian 9
czas inkubacji (68+4) h, pozywka-agar z ekstraktem drozdzowym ?
2 Liczba bakterii grupy coli itk  w 100 ml 0 09
. : i i m
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 Metoda filtracji membranowe;]
Li ichia coli :
3 iczba Escherichia coli - | jtk® w100 ml 0 0
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 Metoda filtracji membranowe]

1) wynik ilosciowego badania jest wartoscia wielkoéci mierzonej wyrazona liczba i jednostka miary wraz z niepewnoscig pomiaru; rezultat oznacza
wartos¢ ponizej dolnej lub powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody

2) jtk — jednostka tworzaca kolonig

3) podana rozszerzona niepewnos¢ pomiaru zostala oszacowana zgodnie z norma PN-EN SO 19036 i Jest oparta na niepewnosci standardowe;j
pomnozonej przez wspolczynnik rozszerzenia k = 2, co daje poziom ufnosci okolo 95 %. Oszacowana niepewnosé uwzglednia etap pobierania
probki

4) zgodnie z PN-EN ISO 8199:2019-01 ,,drobnoustroje sa obecne w badane;j objetosei”

5) zaleca sig aby ogolna liczba mikroorganizmow nie przekraczala:
-100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej
-200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta

6) dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykona¢ badanie
parametru £ coli i enterokoki, w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzgdzenia
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 346/S/SBM-w/23

Wynikifrezultaty badari i pomiardw wykonanych w miejscu pobrania prébki przez Sekcje Prébobiorcéw i Orzeczniciwa:

Kod probki nadany przez pracownika
o e 5 237/3/S
Sekcji Prabobiorcow i Orzecznictwa
. Dopuszczalne wartosci
Wylllk/ (Rquorzadzenie Ministra Zdrowia
Lp Badana CCCha JEdI‘lOStka rezultat w sprawie jakosci wody
. . . . . . [}TZCLHHCZDHEJ
1 dokument odniesienia miary .1y do spozycia preve ludei
badanla z dmia 7 grudnia 2017 r
Dz U. 2017, poz. 2294)
Chlor wolny 2
1. | PB-PRB-01 edycja 07 z dnia 28.02.2022 roku mg/dm? <0,10 2 0,3
na podstawie testu odczynnikowego z DPD
2. | Temperatura probki oC 14,1043 =
PB-PRB-02 edycja 03 z dnia 28.02.2022 roku

1) wynik ilosciowego badania jest wartoscia wielkosci mierzonej wyrazona liczba i jednostka miary wraz z niepewnoscig pomiaru; rezultat
oznacza warlos¢ ponizej dolnej lub powyzej gomej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody

2)  granica oznaczania ilosciowego badanej cechy

3)  wynik wraz z niepewnoscia rozszerzong; podana niepewnosc rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolezynnik
rozszerzenia k=2, ktory dla rozktadu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%

Sporzadzit: Osoba autoryzujaca Osoba autoryzujaca wyniki/ Zatwierdzit:
wyniki/rezultaty badan rezultaty badan i pomiarow
mikrobiologicznych: wykonanych w miejscu
Asystent w Sckeji pobrania probki:

Badan Mikrobiologicznych Kierownik w Sekeji Probobiorcow

i Orzecznictwa

F\O LM '///_;{r, :

mgr inZ Anna Owczarek mgr Dorota Hereda mgr inZ. Krzysztof Lech

Otrzymuja:
1. Klient -2 egz.
2. Oddzial Laboratoryjny PSSE w Legnicy - 1 egz.
--- KON ECammm e e e -

Klient ma prawo skladac opinie dotyczqee wspdlpracy z Laboraiorium wypelniajqe anonimowq ankietg dostepng w punktach przymowania prébek i w kancelarii,

F-02/PJ-11 edycja 11 z dnia 19.07.2022 roku strona 3/3







