PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LEGNICY
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Akredytacja AB 636
obejmuje:

Badania chemiczne wody

Badania wlasciwos$ci
fizycznych wody

Badania mikrobiologiczne:
waody, Zywnosci, prébek
$rodowiskowych

z obszaru produkcji
Zywnoéci i obrotu
tywnoécig oraz prébek

z powierzchni tusz
zwierzat rzeinych

Badania mikrobiologiczne
wymazu z kalu

Badania skutecznosci
procesu sterylizacji

SEKCJA
PROBOBIORCOW
1 ORZECZNICTWA
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Pobieranie wody

do spozycia do badan:
mikrobiologicznych,
chemicznych i wiladciwosci
fizycznych.

Pobieranie pribek wody
do badan
mikrobiologicznych

Badania chemiczne

i wla$ciwosci fizycznych
wody wykonywane

w miejscu pobrania
prébki (temperatura,
stezenie chloru wolnego,
calkowitego)

Legnica, dnia 10 lutego 2020 r.
HK.510.5.1.2020.RL.1300

Gminny Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chojnowie

ul. Fabryczna 1

59-225 Chojnéw

Dotyczy: oceny jakosci wody

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy dzialajac na podstawie:

1. art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22019 r. poz. 59)

2. § 21 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu sprawozdan z badan wody:

—~ przeprowadzonych w ramach kontroli wewnetrznej przez przedsigbiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne Zaklad Komunalne;j
i Mieszkaniowej w Chojnowie - Sprawozdania Nr 2080/01/2020/F/1 z dnia
22.01.2020 r. i Nr 2080/01/2020/M/2 z dnia 21.01.2020 r. z badania probek wody

15.01.2020 r.

Gminny Gospodarki

pobranych w dniu w punkcie: stacja uzdatniania wody
w Czernikowicach

— przeprowadzonych w ramach sprawowanego nadzoru przez PPIS w Legnicy -
Sprawozdania Nr 17/N/SBM-w/20 i Nr 18/N/SBCh-w/20 z dnia 06.02.2020 r.
z badania probek wody pobranych w dniu 03.02.2020 r. w punkcie: stacja

uzdatniania wody w Czernikowicach

stwierdzil:

przydatno$¢ do spozycia przez ludzi wody z wodociggu sieciowego w Czernikowicach

Strona 1 z2



UZASADNIENIE

Przeprowadzone w w/w terminach badania laboratoryjne probek pobranych w punkcie: stacja
uzdatniania wody w Czernikowicach, wykazaly, ze jako$¢ wody w zakresie badanych parametréw
odpowiada wymaganiom okre§lonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Badania
przeprowadzono w nastgpujacych zakresach:

—  wdniu 15.01.2020 r. — parametry grupy B zgodnie z zal. Nr 2 do rozporzadzenia w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
—  wdniu 03.02.2020 r. — azotany oraz parametry grupy A zgodnie z zal. Nr 2 do rozporzadzenia

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W obu badaniach oznaczono zawarto$¢ azotanéw i uzyskano wyniki, kolejno: 45 mg/l i 32 mg/l
(najwyzsza warto$¢ dopuszczalna — 50 mg/l). Powyzsze wskazuje, ze jako$¢ wody pod wzgledem
zawartosci azotan6éw jest dobra i sukcesywnie poprawia sie, co $wiadczy o skutecznosci dzialan
naprawczych podjetych w 2019 r. przez GZGKiM w Chojnowie.

Badania laboratoryjnych probek wody przeprowadzone =zostalty w laboratorium
o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan wody, zatwierdzonym przez Panstwowa

Inspekcje Sanitarng oraz w Oddziale Laboratoryjnym PSSE w Legnicy.
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2.  Wéjt Gminy Chojn6w, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnéw
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